附件2

远程监测系统应至少输出并生成的

电梯故障信息要求

	序号
	故障输出信息
	适用设备类别

	1
	无故障
	乘客电梯、自动扶梯、自动人行道

	2
	运行时安全回路断
	乘客电梯、自动扶梯、自动人行道

	3
	关门故障
	乘客电梯

	4
	开门故障
	乘客电梯

	5
	轿厢在开锁区域外停梯
	乘客电梯

	6
	轿厢意外移动
	乘客电梯

	7
	电动机运转时间

限制器动作
	乘客电梯

	8
	楼层位置丢失
	乘客电梯

	9
	其他阻止电梯/

扶梯再启动的故障
	乘客电梯、自动扶梯、自动人行道

	10
	电梯超速
	乘客电梯

	11
	冲顶故障
	乘客电梯

	12
	蹲底故障
	乘客电梯

	13
	困人故障（可同时在轿内设置一键触发报警装置）
	乘客电梯

	14
	梯级或踏板缺失保护
	自动扶梯、自动人行道

	15
	非操纵逆转保护
	自动扶梯、自动人行道

	16
	超速保护
	自动扶梯、自动人行道

	上述故障信息应具备日志记录功能，以便于故障原因分析与溯源。


