附件3

远程监测装置标准数据接口基本要求

1.应设置至少1个符合RS485标准的物理硬件端口；

2.数据通讯协议推荐采用MODBUS标准通讯协议，如果采用其他标准协议，制造单位应明确采用哪种协议；

3.该端口与电梯设备之间应有隔离措施，任何读取均不会影响电梯正常运行，且只能输出信息供读取，不接受外部控制指令，不允许反向指令写入；

4.应提供详细的接口数据包技术说明文件（包含但不限于协议类型、数据包格式与内容、发送频次、读取示例等），且作为出厂随机文件之一；

5.该端口推送的实时运行状态信息应能满足100ms内至少推送1次，故障信息应在故障发生时立即推送，统计信息应在每次运行后推送。

6.推送数据内容应包括运行状态、故障信息、统计信息等，具体公开的推送字段不得少于《远程监测装置应至少采集的电梯运行实时数据要求》（附件1）和《远程监测系统应至少输出并生成的电梯故障信息要求》（附件2）规定的内容。

